
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Providencia

Número: 

Referencia: EX-2018-24607566- Barrio Villa Libertad E2_CONSULTA EMPRESAS

 
Obra: PARQUE LINEAL Y PUESTA EN VALOR DE RED VIAL VILLA LIBERTAD -

Localidad: Almirante Brown

Partido: Almirante Brown

Licitación Pública: 156/2018

Expediente: EX-2018-24607566-GDEBA-DPCLMIYSPGP

 

Consulta 1:

ÍTEM B.1.2. ALIMENTADORES:

Se solicita las especificaciones técnicas de los materias que componen los subitems B.1.2.1, B.1.2.2.,
B.1.2.3 y B.1.2.4.

Respuesta 2 :

Los alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso serán tipo subterráneo de cobre con
aislamiento de PVC y envoltura de protección que responda a  la norma IRAM 2178.

Los alimentadores deben responder a las normas IRAM NM 247-3: conductores unipolares, multipolares
doble vaina aislados en PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre. Ensayo de resistencia a la no
propagación de llama según IRAM NM IEC 60332-1 y 3. Con correcta identificación por código de
colores.

Se utilizarán cables de sección de 16mm2 como mínimo para la alimentación de los tableros seccionales
según cálculo de cargas, corriente de cortocircuito y caída de tensión.

Se utilizaran únicamente materiales que tengan certificación de conformidad IRAM.
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